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Prüfbericht
Nr. AU2503071

Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung, Wredeplatz 2, 5310 Mondsee

Anlagen-ID: 17121008

Versorgungsumfang: Kommunale Wasserversorgung

Feststellungen aufgrund der durchgeführten Analysen:

Konformitätsbewertung:
Die bakteriologische Untersuchung der vorgelegten Proben "nach UV-Desinfektion" entspricht den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung BGBl. II 304/2001 (in der gültigen Fassung). Es wurden hier - soweit untersucht - keine
Grenzwerte oder Richtwerte überschritten.
Bei den Proben vor UV-Desinfektion konnte Escherichia coli bzw. coliforme Bakterien nachgewiesen werden.

 

für die Prüfstelle: MMag. Franz Zwingler
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Bakteriologische Analyse

Prot. Nr. 2503071-01

Entnahmestelle: Auslauf Quelle (im Quellschacht) Zulauf

Auftraggeber: Gemeinde Innerschwand am Mondsee Wredeplatz 2, 5310 Mondsee

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung, Wredeplatz 2, 5310 Mondsee

Protokoll Nr.: 2503071-01 Entnahmestellen Nr.: 00

Entnommen am: 10.03.2025 11:20 Entnommen von: Auftraggeber

Eingegangen am: 10.03.2025 14:03 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Beginn Analyse: 10.03.2025 14:15 Ende Analyse: 13.03.2025 12:01

Analysenumfang: Bakteriologie ohne Ammonium u. pH

Parameter Einheit Parameterwert/
Indikatorenwert

Messwert Methode

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 100 8 ÖNORM EN ISO 6222:1999

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 20 1 ÖNORM EN ISO 6222:1999

Escherichia coli KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ÖNORM EN ISO 9308-1:2017

Coliforme Bakterien KBE/100ml nicht nachweisbar 1 ÖNORM EN ISO 9308-1:2017

Enterokokken KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar DIN EN ISO 7899-2:2000

Allgemeine Hinweise:
- KBE = Koloniebildende Einheiten
- Parameterwert entspricht lt. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.
- "nicht nachweisbar" entspricht der Bestimmungsgrenze kleiner gleich 4 KBE
- Ein allfällig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemäß DOK_Probenahmepläne umgesetzt.
- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter. Eine Vervielfältigung ist nur mit Zustimmung der Prüf- und
Inspektionsstelle erlaubt.
- Für überbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Für Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der
Proben wird in diesen Fällen keine Haftung übernommen.
- Messunsicherheit: es wird gemäß ILAC G8 4.2.1 die binäre Entscheidungsregel angewendet.

KBE bei 22 °C/36 °C: Bei desinfiziertem Wasser unmittelbar nach Desinfektion (UV, Chlor, Ozon) gilt abweichend zu oben angegebenem
Indikatorwert: 10 KBE/ml bei 22 °C und 36 °C
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Bakteriologische Analyse

Prot. Nr. 2503071-02

Entnahmestelle: Auslauf TB Lehen vor UV-Anlage

Auftraggeber: Gemeinde Innerschwand am Mondsee Wredeplatz 2, 5310 Mondsee

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung, Wredeplatz 2, 5310 Mondsee

Protokoll Nr.: 2503071-02 Entnahmestellen Nr.: 00

Entnommen am: 10.03.2025 11:20 Entnommen von: Auftraggeber

Eingegangen am: 10.03.2025 14:03 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Beginn Analyse: 10.03.2025 14:15 Ende Analyse: 13.03.2025 12:01

Analysenumfang: Bakteriologie ohne Ammonium u. pH

Parameter Einheit Parameterwert/
Indikatorenwert

Messwert Methode

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 100 25 ÖNORM EN ISO 6222:1999

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 20 nicht nachweisbar ÖNORM EN ISO 6222:1999

Escherichia coli KBE/100ml nicht nachweisbar 3 ÖNORM EN ISO 9308-1:2017

Coliforme Bakterien KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ÖNORM EN ISO 9308-1:2017

Enterokokken KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar DIN EN ISO 7899-2:2000

Allgemeine Hinweise:
- KBE = Koloniebildende Einheiten
- Parameterwert entspricht lt. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.
- "nicht nachweisbar" entspricht der Bestimmungsgrenze kleiner gleich 4 KBE
- Ein allfällig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemäß DOK_Probenahmepläne umgesetzt.
- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter. Eine Vervielfältigung ist nur mit Zustimmung der Prüf- und
Inspektionsstelle erlaubt.
- Für überbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Für Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der
Proben wird in diesen Fällen keine Haftung übernommen.
- Messunsicherheit: es wird gemäß ILAC G8 4.2.1 die binäre Entscheidungsregel angewendet.

KBE bei 22 °C/36 °C: Bei desinfiziertem Wasser unmittelbar nach Desinfektion (UV, Chlor, Ozon) gilt abweichend zu oben angegebenem
Indikatorwert: 10 KBE/ml bei 22 °C und 36 °C
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Bakteriologische Analyse

Prot. Nr. 2503071-03

Entnahmestelle: Auslauf TB Lehen nach UV-Anlage

Auftraggeber: Gemeinde Innerschwand am Mondsee Wredeplatz 2, 5310 Mondsee

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung, Wredeplatz 2, 5310 Mondsee

Protokoll Nr.: 2503071-03 Entnahmestellen Nr.: 00

Entnommen am: 10.03.2025 11:20 Entnommen von: Auftraggeber

Eingegangen am: 10.03.2025 14:03 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Beginn Analyse: 10.03.2025 14:15 Ende Analyse: 13.03.2025 12:01

Analysenumfang: Bakteriologie ohne Ammonium u. pH

Parameter Einheit Parameterwert/
Indikatorenwert

Messwert Methode

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 100 nicht nachweisbar ÖNORM EN ISO 6222:1999

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 20 nicht nachweisbar ÖNORM EN ISO 6222:1999

Escherichia coli KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ÖNORM EN ISO 9308-1:2017

Coliforme Bakterien KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ÖNORM EN ISO 9308-1:2017

Enterokokken KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar DIN EN ISO 7899-2:2000

Allgemeine Hinweise:
- KBE = Koloniebildende Einheiten
- Parameterwert entspricht lt. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.
- "nicht nachweisbar" entspricht der Bestimmungsgrenze kleiner gleich 4 KBE
- Ein allfällig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemäß DOK_Probenahmepläne umgesetzt.
- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter. Eine Vervielfältigung ist nur mit Zustimmung der Prüf- und
Inspektionsstelle erlaubt.
- Für überbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Für Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der
Proben wird in diesen Fällen keine Haftung übernommen.
- Messunsicherheit: es wird gemäß ILAC G8 4.2.1 die binäre Entscheidungsregel angewendet.

KBE bei 22 °C/36 °C: Bei desinfiziertem Wasser unmittelbar nach Desinfektion (UV, Chlor, Ozon) gilt abweichend zu oben angegebenem
Indikatorwert: 10 KBE/ml bei 22 °C und 36 °C
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Bakteriologische Analyse

Prot. Nr. 2503071-04

Entnahmestelle: Auslauf TB Lehen nach Wasserkammer vor Drucksteigerungsanlage

Auftraggeber: Gemeinde Innerschwand am Mondsee Wredeplatz 2, 5310 Mondsee

Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung, Wredeplatz 2, 5310 Mondsee

Protokoll Nr.: 2503071-04 Entnahmestellen Nr.: 00

Entnommen am: 10.03.2025 11:20 Entnommen von: Auftraggeber

Eingegangen am: 10.03.2025 14:03 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO

Beginn Analyse: 10.03.2025 14:15 Ende Analyse: 13.03.2025 12:01

Analysenumfang: Bakteriologie ohne Ammonium u. pH

Parameter Einheit Parameterwert/
Indikatorenwert

Messwert Methode

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 100 5 ÖNORM EN ISO 6222:1999

Koloniezahl bei 36°C KBE/ml 20 1 ÖNORM EN ISO 6222:1999

Escherichia coli KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ÖNORM EN ISO 9308-1:2017

Coliforme Bakterien KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar ÖNORM EN ISO 9308-1:2017

Enterokokken KBE/100ml nicht nachweisbar nicht nachweisbar DIN EN ISO 7899-2:2000

Allgemeine Hinweise:
- KBE = Koloniebildende Einheiten
- Parameterwert entspricht lt. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.
- "nicht nachweisbar" entspricht der Bestimmungsgrenze kleiner gleich 4 KBE
- Ein allfällig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gemäß DOK_Probenahmepläne umgesetzt.
- Die Beurteilung der Ergebnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter. Eine Vervielfältigung ist nur mit Zustimmung der Prüf- und
Inspektionsstelle erlaubt.
- Für überbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden. Für Herkunft, Probenahme, Konservierung und Transport der
Proben wird in diesen Fällen keine Haftung übernommen.
- Messunsicherheit: es wird gemäß ILAC G8 4.2.1 die binäre Entscheidungsregel angewendet.

KBE bei 22 °C/36 °C: Bei desinfiziertem Wasser unmittelbar nach Desinfektion (UV, Chlor, Ozon) gilt abweichend zu oben angegebenem
Indikatorwert: 10 KBE/ml bei 22 °C und 36 °C
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